
Instruktioner för 
energiavbrott

• Följande instruktioner ska följas:

• Använd inte vatten

• Använd inte hissar före ett elavbrott eller då det börjar

• Vädra inte

• Gå längs på förväg överenskomna rutter

• Använd ficklampor vid behov

• Stäng av farliga elapparater före ett elavbrott eller då det 
börjar

• Spara oavslutade arbeten före ett elavbrott

• Om de elektriska låsen inte fungerar, använd mekaniska lås
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Möjliga avbrott

De viktigaste följderna av ett elavbrott är att alla 
elapparater och ventilationen stängs av. Vatten kommer 
fortfarande från kranen, men i byggnader med fjärrvärme 
får kranar inte användas, eftersom vattnet kan vara 
brännhett och förorsaka fara för användarna och för VVS-
systemet.

De viktigaste följderna av ett fjärrvärmeavbrott är att 
ventilationen och uppvärmningen oftast stängs av.

Distributionsbolagen har bedömt att elavbrottens längd är 
2 timmar i taget. Längden på eventuella avbrott i 
leveranserna av fjärrvärme är specifik för kommuner och 
situationer.
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